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1 A propos de ce document

1 A propos de ce document

1.1 Fonction

La présente notice contient les informations nécessaires au mon-
tage, au raccordement et a la mise en service de I'appareil ainsi que
des remarques importantes concernant I'entretien, I'élimination des
défauts, le remplacement de pieces et la sécurité de l'utilisateur. Il est
donc primordial de la lire avant d'effectuer la mise en service et de la
conserver pres de I'appareil, accessible a tout moment comme partie
intégrante du produit.

1.2 Personnes concernées

Cette mise en service s'adresse a un personnel qualifié formé. Le
contenu de ce manuel doit étre rendu accessible au personnel quali-
fié et mis en ceuvre.

1.3 Symbolique utilisée

Information, remarque, conseil : Ce symbole identifie des informa-
tions complémentaires utiles et des conseils pour un travail couronné
de succes.

Remarque : ce pictogramme identifie des remarques pour éviter des
défauts, des dysfonctionnements, des dommages de |'appareil ou de
l'installation.

Attention : le non-respect des informations identifiées avec ce picto-
gramme peut avoir pour conséquence des blessures corporelles.

Avertissement : le non-respect des informations identifiées avec ce
pictogramme peut avoir pour conséquence des blessures corporelles
graves, voire mortelles.

Danger : le non-respect des informations identifiées avec ce picto-
gramme aura pour conséquence des blessures corporelles graves,
voire mortelles.

Applications Ex
Vous trouverez a la suite de ce symbole des remarques particulieres
concernant les applications Ex.

Liste

Ce point précede une énumération dont I'ordre chronologique n'est
pas obligatoire.

1 Séquence d'actions

Les étapes de la procédure sont numérotées dans leur ordre chrono-
logique.

- @ B BB B e

Elimination des piles
Vous trouverez a la suite de ce symbole des remarques particuliéres
concernant I'élimination des piles et accumulateurs.

o
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2 Pour votre sécurité

2 Pour votre sécurité

2.1 Personnel autorisé

Montez et mettez I'appareil de mesure de la pression en service
uniguement si vous connaissez les réglementations spécifiques au
pays concerné et si vous possédez la qualification correspondante.
Vous devez connaitre les réglements concernant les atmosphéres
explosives, les opérations de mesure et de régulation ainsi que les
circuits électriques, car I'appareil de mesure de pression est un "ma-
tériel électrique” selon EN 50178. Selon les conditions d'utilisation,
vous devez disposer de connaissances correspondantes, par ex. sur
les produits agressifs ou les hautes pressions.

2.2 Utilisation appropriée

Le DPT10 est un capteur de pression différentielle destiné a la me-
sure de débits, de niveaux, de pressions différentielles, de densités et
d'interfaces.

Vous trouverez des informations plus détaillées concernant le do-
maine d'application au chapitre "Description du produit".

La sécurité de fonctionnement n'est assurée qu'a condition d'un
usage conforme de I'appareil en respectant les indications stipulées
dans la notice de mise en service et dans les éventuelles notices
complémentaires.

Pour des raisons de sécurité et de garantie, toute intervention sur
I'appareil en dehors des manipulations indiquées dans la notice de
mise en service est strictement réservée a des personnes autorisées
par le fabricant de I'appareil. Il est explicitement interdit de procé-

der de son propre chef a des transformations ou modifications sur
I'appareil.

2.3 Avertissement contre les utilisations
incorrectes

En cas d'utilisation incorrecte ou non conforme, ce produit peut étre

a l'origine de risque spécifiques a I'application, comme par ex. un
débordement du réservoir du fait d'un montage ou d'un réglage incor-
rects. Cela peut entrainer des dégats matériels, des blessures corpo-
relles ou des atteintes a I'environnement. De plus, les caractéristiques
de protection de I'appareil peuvent également en étre affectées.

2.4 Consignes de sécurité générales

L'appareil est a la pointe de la technique actuelle en prenant en
compte les réglementations et directives courantes. Il est uniquement
autorisé de I'exploiter dans un état irréprochable sur le plan technique
et sOr pour I'exploitation. L'exploitant est responsable de la bonne
exploitation de I'appareil. En cas de mise en ceuvre dans des produits
agressifs ou corrosifs, avec lesquels un dysfonctionnement de I'appa-
reil pourrait entrainer un risque, I'exploitant a I'obligation de s'assurer
du fonctionnement correct de I'appareil par des mesures appropriées.
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2 Pour votre sécurité

Pendant toute la durée d'exploitation de I'appareil, I'exploitant doit

en plus vérifier que les mesures nécessaires de sécurité du travail
concordent avec les normes actuelles en vigueur et que les nouvelles
réglementations y sont incluses et respectées.

L'utilisateur doit respecter les consignes de sécurité contenues dans
cette notice, les standards d'installation spécifiques au pays et les
regles de sécurité et les directives de prévention des accidents en
vigueur.

Des interventions allant au-dela des manipulations décrites dans la
notice technique sont exclusivement réservées au personnel autorisé
par le fabricant pour des raisons de sécurité et de garantie. Les
transformations ou modifications en propre régie sont formellement
interdites. Pour des raisons de sécurité, il est uniquement permis
d'utiliser les accessoires mentionnés par le fabricant.

Pour éviter les dangers, il est obligatoire de respecter les signalisa-
tions et consignes de sécurité apposées sur l'appareil et de consulter
leur signification dans la présente notice de mise en service.

2.5 Caractéristiques de sécurité sur I'appareil

Les caractéristiques et remarques de sécurité se trouvant sur I'appa-
reil sont a respecter.

2.6 Conformité UE

L'appareil satisfait les exigences légales des Directives UE concer-
nées. Avec le sigle CE, nous confirmons la conformité de I'appareil a
ces directives.

Vous trouverez la déclaration de conformité UE sur notre page d'ac-
cueil.

2.7 Recommandations NAMUR satisfaites

L'appareil satisfait aux exigences des recommandations NAMUR
correspondantes.

2.8 Installation et exploitation aux Etats-Unis et
au Canada

Ces instructions sont exclusivement valides aux Etats-Unis et au
Canada. C'est pourquoi le texte suivant est uniquement disponible en
langue anglaise.

Installations in the US shall comply with the relevant requirements of
the National Electrical Code (ANSI/NFPA 70).

Installations in Canada shall comply with the relevant requirements of
the Canadian Electrical Code.

2.9 Consignes de sécurité pour applications a
oxygéne
En ce qui concerne les appareils destinés aux applications a oxy-

géne, il faudra respecter les consignes particuliéres indiquées dans
les chapitres "Transport et stockage", "Montage" ainsi qu'aux "Carac-
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2 Pour votre sécurité

téristiques techniques" sous "Conditions process". Les réglementa-
tions valables et spécifiques au pays concerné seront également a
respecter (par ex., en Allemagne les réglementations, les instructions
de réalisation et les fiches techniques des associations profession-
nelles).
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3 Description du produit

3 Description du produit

3.1

Structure

Compris a la livraison La livraison comprend :

e Capteur de pression différentielle DPT10

e Selon la version, vis de purge et/ou vis de fermeture (pour plus de
détails, voir le chapitre "Dimensions")

e Accessoires optionnels

e Documentation

Cette notice de mise en service

Certification de contréle pour capteur de pression

Notice de mise en service "Module de réglage et daffichage"
(en option)

Les "Consignes de sécurité" spécifiques Ex (pour les versions
Ex)

Le cas échéant d'autres certificats

Composants Le schéma suivant représente les composants du DPT10 :

Fig. 1: DPT10 en version de base

1 Couvercle de boitier (en option) avec module de réglage et d'affichage
intégré

2 Boitier avec électronique

3 Composant de raccordement avec cellule de mesure

Les composants sont disponibles en différentes versions.

La plaque signalétique contient les informations les plus importantes
servant a l'identification et a I'utilisation de I'appareil :
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3 Description du produit
WIKA c €D153

Transmitter DPT-10 /@

3726461
range: 100mbar (10kPa) A [E
O+ 4.20mA HART®

1236 VOC

process pressure: 160bar (16000kPa) (=]
process lernperalure: -20.+85°C

seal process conneclion. FKM @)
Code. DPT-10-72-RIBOT-DZSVDACZZ-ZZ

order no. 1853621/002 2012 B
WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG /@
63911 Klingenberg Germany s/n: 23599781 |

L LT

Fig. 2: Présentation de la plaque signalétique (exemple)
1 Type d'appareil

2 Espace réservé aux agréments

3 Plage de mesure

4 Sortie signal/tension de service

5 Pression process - température process
6 Matériau d'étanchéité

7 Code de produit

8 Numéro de commande

9 Numéro de série de I'appareil

10 Numeéros ID documentation de l'appareil

3.2 Fonctionnement

Domaine d'application Le DPT10 est un capteur de pression différentielle destiné a la
mesure de débit, de niveau, de pression différentielle, de densité et
d'interface. Les produits a mesurer sont des gaz, des vapeurs et des
liquides.

Mesure de débit

Q~Vap  pJHi P2 Q~VBp D pe

oL @

Fig. 3: Mesure de débit avec DPT10 et organe déprimogene, Q = débit, Ap =
pression différentielle, Ap = p, - p,

1 Diaphragme
2 Tube de Pitot
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3 Description du produit

10

Mesure de niveau

Fig. 4: Mesure de niveau avec DPT10. Ap = pression différentielle, p = densité
du produit, g = accélération de la pesanteur

1 Version de base avec prises de pression
2 Version avec séparateur a bride
3 \Version avec capillaires et séparateurs galettes

Mesure de pression différentielle

Fig. 5: Mesure de pression différentielle avec DPT10

1 Filtre
2 DPT10

Mesure de densité

Fig. 6: Mesure de densité avec DPT10, h = espacement de montage défini, Ap
= pression différentielle, p = densité du produit, g = accélération de la pesanteur

1 DPT10
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3 Description du produit

Mesure d'interface

Fig. 7: Mesure d'interface avec DPT10

1 DPT10
2 Liquide a plus haute densité
3 Liquide a plus faible densité

Principe de fonctionne- Une cellule de mesure métallique est utilisée comme élément de

ment mesure. Les pressions process sont transmises par des membranes
séparatrices et de I'huile de remplissage a un élément de mesure pié-
zorésistif (pont a résistances a technologie des semi-conducteurs).

La différence des pressions existantes modifie la tension du pont.
Celle-ci est mesurée, exploitée puis convertie en un signal de sortie
adéquat.

Fig. 8: Structure de la cellule de mesure métallique
1 Elément de mesure

2 Membrane de surcharge/membrane centrale
3 Huile de remplissage

4 Membranes séparatrices

Py P, Pressions process

C'est pour cela que pour le raccordement au process, la caractéri-
sation "+" et "-" sur le composant de raccordement au process dans
le chapitre "Consignes de montage et de raccordement" doit étre
respectée. Dans le calcul de la différence de pression, la pression ef-
fective sur "+" est considérée comme positive et la pression effective

sur "-" comme négative.

Alimentation et communi- L'alimentation de tension s'effectue par un coupleur de segment

cation par bus Profibus DP/PA. Une ligne bifilaire selon la spécification Profibus sert
en méme temps d'alimentation et de transmission numérique des
données de plusieurs capteurs. Le profil d'appareil du capteur DPT10
se comporte selon la spécification de profil de la version 3.0.

WIKA Mise en service - Capteur de pression différentielle DPT-10 11



3 Description du produit

GSD/EDD

Emballage

Transport

Inspection du transport

12

Vous trouverez les fichiers GSD (fichiers de base des appareils)
nécessaires a la conception de votre réseau de communication
PROFIBUS-DP-(PA) dans la zone de téléchargement de la page
d'accueil WIKA www.wika.com sous "Services". C'est la également
que vous trouverez les certificats correspondants. Pour un environne-
ment PDM, il est nécessaire de posséder une EDD (Electronic Device
Description) sans laquelle vous ne disposerez pas de la pleine fonc-
tionnalité de votre capteur. Ce fichier peut étre également téléchargé
a partir de la méme page d'accueil. Vous pouvez vous procurer un
cédérom contenant les fichiers correspondants par courriel ou par
téléphone auprés de votre agence WIKA.

L'éclairage de fond du module de réglage et d'affichage est alimenté
par le capteur. Pour cela, il est nécessaire que la tension de service
atteigne une certaine valeur.

Vous trouverez les données concernant |'alimentation de tension au
chapitre "Caractéristiques techniques".

3.3 Paramétrage
L'appareil offre les possibilités de réglage suivantes :

e Avec le module d'affichage et de réglage
e avec le programme de configuration PDM de Simatic

Les parametres saisis seront mémorisés dans le capteur DPT10 et en
option également dans le module de réglage et d'affichage.

3.4 Emballage, transport et stockage

Durant le transport jusqu'a son lieu d'application, votre appareil a été
protégé par un emballage dont la résistance aux contraintes de trans-
port usuelles a fait I'objet d'un test selon la norme DIN ISO 4180.

Pour les appareils standard, cet emballage est en carton non polluant
et recyclable. Pour les versions spéciales, on utilise en plus de la
mousse ou des feuilles de polyéthyléne. Faites en sorte que cet
emballage soit recyclé par une entreprise spécialisée de récupération
et de recyclage.

Avertissement !

Les appareils pour applications a oxygene sont mis sous film plas-
tique et portent un autocollant avec la mention "Oxygene! Use no Oil".
Ce film plastique ne doit étre retiré que juste avant le montage de
I'appareil ! Voir remarque au chapitre "Montage".

Le transport doit s'effectuer en tenant compte des indications faites
sur I'emballage de transport. Le non-respect peut entrainer des dom-
mages a l'appareil.

Deés la réception, vérifiez si la livraison est compléte et recherchez

d'éventuels dommages dus au transport. Les dommages de transport
constatés ou les vices cachés sont a traiter en conséquence.
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3 Description du produit

Stockage Les colis sont a conserver fermés jusqu'au montage en veillant a
respecter les marquages de positionnement et de stockage apposés
a l'extérieur.
Sauf autre indication, entreposez les colis en respectant les condi-
tions suivantes :

o Ne pas entreposer a I'extérieur

Entreposer dans un lieu sec et sans poussiére
Ne pas exposer a des produits agressifs
Protéger contre les rayons du soleil

Eviter des secousses mécaniques

Température de stockage e Température de transport et de stockage voir au chapitre "Annexe
et de transport - Caractéristiques techniques - Conditions ambiantes"
e Humidité relative de I'air 20 ... 85 %

Soulever et porter Avec un poids des appareils supérieur a 18 kg (39.68 Ibs), il convient
d'utiliser des dispositifs appropriés et homologués pour soulever et
porter.

WIKA Mise en service - Capteur de pression différentielle DPT-10 13



4 Montage

Conformité aux condi-
tions process

Appropriation pour les

conditions ambiantes

Humidité

Aération

14

e

4 Montage

4.1 Remarques fondamentales concernant I'utili-
sation de I'appareil

Assurez-vous que tous les éléments de I'appareil se trouvant dans

le process, en particulier la cellule de mesure, le joint et le raccord
process, soient appropriés aux conditions du process. Cela concerne
en particulier la pression process, la température process ainsi que
les propriétés chimiques du ou des produit(s).

Vous trouverez les indications et conseils correspondants aux
chapitres "Caractéristiques techniques" et "Dimensions et versions
du composant de raccordement au process" ainsi que sur la plaque
signalétique.

L'appareil est approprié pour des conditions ambiantes normales et
étendues selon DIN/EN/CEI/ANSI/ISA/UL/CSA 61010-1.

Utilisez les cables recommandés (voir au chapitre "Raccordement a
l'alimentation") et serrez bien le presse-étoupe.

Vous protégerez en plus votre appareil contre l'infiltration d'humidité
en orientant le cable de raccordement devant le presse-étoupe vers
le bas. Ainsi, I'eau de pluie ou de condensat pourra s'égoutter. Cela
concerne en particulier les montages a l'extérieur ou dans des lieux
ou il faut s'attendre a de I'humidité (due par exemple a des processus
de nettoyage) ou encore dans des cuves réfrigérées ou chauffées.

Pour maintenir le type de protection d'appareil, assurez que le
couvercle du boitier est fermé pendant le fonctionnement et le cas
échéant fixé.

Assurez-vous que le degré de pollution indiqué dans les "Caractéris-
tiques techniques" est adapté aux conditions ambiantes présentes.

L'aération du boitier de I'électronique est réalisée par un élément filtre
disposé au niveau des presse-étoupe.

(0 OUG S
1

]

Fig. 9: Position de I'élément filtre dans les boitiers a chambre unique et a deux
chambres

1 Elément filtre pour aération du boitier de I'électronique
2 Obturateur

Information:

Il faut veiller, pendant le fonctionnement de I'appareil, a ce que I'élé-
ment filtre soit exempt de dépbts. Pour le nettoyage, n'utilisez pas de
nettoyeur haute pression.
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4 Montage

Organe déprimogéne

Prises de pression

Vibrations

Limites de température

Applications a oxygéne

Les organes déprimogénes sont calculés pour certaines données
de tuyauterie et de fonctionnement. Pour cette raison, les données
de tuyauterie doivent étre contrélées avant l'installation sur la voie de
mesure et les n° de voies de mesure doivent étre compareés.

Vous pouvez obtenir des indications détaillées concernant le mon-
tage d'un organe déprimogéne dans la norme DIN EN ISO 5167 ainsi
que dans les documents de I'appareil de chaque fabricant.

Si vous posez les prises de pression a I'extérieur, veillez a les pro-
téger contre le gel, p.ex. en effectuant un tracage électrique. Il faut
poser les prises de pression avec une pente monotone décroissante
d'au moins 10 %. Les prises de pression pour les gaz doivent rester
seches, il ne doit pas y avoir d'accumulation de condensation. Les
prises de pression pour les liquides doivent étre complétement rem-
plies et I'air purgé.

Vous pourrez vous reporter aux recommandations générales relatives
ala pose de prises de pression des normes nationales et internatio-
nales respectives.

En cas de fortes vibrations a I'emplacement de mise en ceuvre, il est
recommandé d'utiliser la version d'appareil avec électronique externe.

De plus hautes températures process signifient souvent aussi de plus
hautes températures ambiantes pour I'électronique et le cable de
raccordement. Assurez-vous que les limites supérieures de tempéra-
tures indiquées au chapitre "Caractéristiques techniques" ne sont pas
dépassées dans la zone du boitier de I'électronique et du cable de
raccordement.

4.2 Informations concernant les applications a
oxygéene
L'oxygéne et d'autres gaz peuvent exploser en présence de graisses,

lubrifiants et matieres synthétiques, si bien qu'il convient de prendre
les mesures préventives suivantes :

e Tous les composants de l'installation comme par exemple les
appareils de mesure doivent étre nettoyés selon les directives de
la BAM (DIN 19247)

e Selon le matériau du joint, certaines températures et pressions
maximales ne doivent pas étre dépassées dans les applications a
oxygeéne, voir chapitre "Caractéristiques techniques"

Danger !

La feuille PE recouvrant les appareils destinés a une application a
oxygene ne doit étre enlevée que juste avant le montage. Apres avoir
retiré la protection du raccord process, vous pourrez voir distinc-
tement le marquage "O," sur le raccord. Evitez absolument toute
application d'huile, de graisse et de crasse. Danger d'explosion !

WIKA Mise en service - Capteur de pression différentielle DPT-10 15



4 Montage

Raccord cété positif /
négatif

Disposition de montage

16

4.3 Indications de montage et de raccordement

Lors du raccordement du DPT10 sur la voie de mesure, le coté
positif/négatif du composant de raccordement au process doit étre
respecté. Vous pouvez reconnaitre le c6té positif au moyen de "+" et
le c6té négatif au moyen de "-" sur le composant de raccordement au
process a coté des brides ovales.

Fig. 10: Caractérisation pour coté positif / négatif sur le composant de raccorde-
ment au process

1 Coté positif
2 Coté négatif

Le schéma suivant montre les éléments pour un montage sur tuyaute-
rie et un exemple de disposition de montage avec manifold.
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4 Montage

Manifolds

Manifold 3 voies

Fig. 11: Disposition de montage pour un montage sur tuyauterie
1 Etrier pour montage sur conduite
2 Equerre de montage

3 Vis de purge

4 Vis de fixation

5 DPT10

6 Jointen PTFE

7 Manifold

8 Adaptateur pour bride ovale

9 Vis de fixation

10 Prise de pression

Les manifolds permettent une installation et une mise en service
simple du capteur de pression différentielle. lls séparent le capteur de
pression différentielle du c6té du process et permettent en outre une
vérification de la voie de mesure. lIs sont disponibles en version 3 et 5
voies. La vanne de compensation intégrée permet une compensation
de pression entre c6té positif et négatif lors de la mise en service.
Grace au manifold, il est possible de démonter le DPT10 sans
interrompre le process. Cela signifie une productivité de I'installation
plus élevée et une mise en service ou une maintenance encore plus
simple.

Le manifold 3 voies avec bride des deux c6tés permet une liaison
mécaniqguement stable avec le DPT10 et, par ex., les points d'extrac-
tion ou la plaque a brides d'un tube de Pitot. Pour le manifold 5 voies,
deux vannes supplémentaires permettent la purge ou la vérification
du DPT10 lorsqu'il est installé.

Le schéma suivant montre le raccord d'un manifold 3 voies.
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A

Fig. 12: Raccord d'un manifold 3 voies

Raccord process
Raccord process
Vanne d'isolement
Vanne d'isolement
Vanne d'équilibrage

(S NIV VI

Manifold 3 voies avec Le schéma suivant représente le raccordement du manifold 3 voies
bride des deux cétés avec bride des deux cotés
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4 Montage

Fig. 13: Raccord d'un manifold 3 voies avec bride des deux cotés
Raccord process

Raccord process

Vanne d'isolement

Vanne d'isolement

Vanne d'équilibrage

(S0 NIV NI

Manifold 5 voies Le schéma suivant montre le raccordement du manifold 5 voies.
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4 Montage

Poods

Fig. 14: Raccord d'un manifold 5 voies

Raccord process

Raccord process

Vérifier/Ventiler

Vérifier/Ventiler

Vanne pour vérification/ventilation
Vanne pour vérification/ventilation
Vanne d'isolement

Vanne d'isolement

Vanne d'équilibrage

©ONOORNWN=

4.4 Mise en ceuvre - mesure de débit

Dans les gaz — Installez le DPT10 au dessus du point de mesure pour que la
condensation puisse s'écouler dans la conduite de process.
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4 Montage

Fig. 15: Disposition de mesure pour mesure de débit dans des gaz, raccord via
manifold 3 voies

DPT10

Manifold 3 voies

Vannes d'arrét

Diaphragme ou tube de Pitot

NN

Fig. 16: Disposition de mesure pour la mesure de débit dans des gaz, raccorde-
ment par manifold 3 voies avec bride des deux cotés

1 DPT10
2 Manifold 3 voies avec bride des deux cotés
3 Diaphragme ou tube de Pitot
Dans des vapeurs . Installez le DPT10 au-dessous du point de mesure

Installez les pots de condensation a la méme hauteur que les
piquages de prélevement et a distance égale au DPT10

Avant la mise en service, remplissez les prises de pression a la
hauteur des pots de condensation
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Fig. 17: Disposition des éléments pour mesure de débit dans des vapeurs

1
2
3
4
5
6

Pots de condensation
Diaphragme ou tube de Pitot
Vannes d'arrét

DPT10

Vannes de décharge et de purge
Manifold 3 voies

Lors de I'utilisation d'un manifold a 5 voies, les vannes de décharge et
de purge sont déja intégrées.

dans les liquides

22

Installez le DPT10 en dessous du point de mesure pour que les
prises de pression soient toujours remplies de liquide et que les
bulles de gaz puissent remonter vers la conduite de process

Pour les mesures dans des produits contenant des particules
solides comme les fluides encrassés par exemple, le montage de
pots de purge et de vannes de purge est judicieux pour pouvoir
recueillir les dép0dts et les évacuer

Avant la mise en service, remplissez les prises de pression a la
hauteur des pots de condensation
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Fig. 18: Disposition des éléments pour mesure de débit dans des liquides

Diaphragme ou tube de Pitot
Vannes d'arrét

DPT10

Séparateur

Vannes de purge

Manifold 3 voies

[OWE IR NI VEEN

4.5 Mise en ccuvre pour mesure de niveau

Dans un réservoir ouvert . Installezle DPT10 en dessous du raccord de mesure inférieur
avec prise de pression pour que les conduites de pression active soient toujours rem-
plies de liquide

Le coté (-) est ouvert a la pression atmosphérique

Pour les mesures dans des liquides contenant des particules
solides, le montage de pots de purge et de vannes de purge est
judicieux pour pouvoir recueillir les dépéts et les évacuer.
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Patm

min.

Fig. 19: Disposition des éléments pour mesure de niveau dans un réservoir
ouvert

DPT10

Le cété (-) est ouvert a la pression atmosphérique
Vanne d'arrét

Séparateur

Vanne de purge

(S0 NIV VRN

Dans un réservoir ouvert . Installez le DPT10 directement sur le réservoir
avec séparateur simple Le coté (-) est ouvert & la pression atmosphérique

Patm

min. B @

Patm (2)

Fig. 20: Disposition des éléments pour mesure de niveau dans un réservoir
ouvert

1 DPT10
2 Le coté (-) est ouvert a la pression atmosphérique

Dans un réservoir fermé . Installezle DPT10 en dessous du raccord de mesure inférieur
avec prises de pression pour que les conduites de pression active soient toujours rem-
plies de liquide
Raccordez toujours le c6té négatif au dessus du niveau maximal

Pour les mesures dans des produits contenant des particules
solides comme les fluides encrassés par exemple, le montage de
pots de purge et de vannes de purge est judicieux pour pouvoir
recueillir les dépodts et les évacuer
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max.
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Fig. 21: Disposition des éléments pour mesure de niveau dans un réservoir
fermé

1 Vannes d'arrét
2 DPT10

3 Séparateur
4 Vannes de purge
5 Manifold 3 voies

Dans un réservoir fermé . Installez le DPT10 directement sur le réservoir

avec séparateur simple Raccordez toujours le c6té négatif au dessus du niveau maximal

Pour les mesures dans des produits contenant des particules
solides comme les fluides encrassés par exemple, le montage de
pots de purge et de vannes de purge est judicieux pour pouvoir
recueillir les dépots et les évacuer
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max.

min.

Fig. 22: Disposition des éléments pour mesure de niveau dans un réservoir
fermé

1 Vanne d'arrét

2 Séparateur

3 \Vanne de purge

4 DPT10
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Dans un réservoir fermé . Installez le DPT10 en dessous du séparateur inférieur
avec séparateur double La température ambiante pour les deux capillaires doit étre la
méme

® Information:
La mesure de niveau est garantie uniquement entre le bord supérieur
du séparateur inférieur et le bord inférieur du séparateur supérieur.

max.

min.

Fig. 23: Disposition des éléments pour mesure de niveau dans un réservoir

fermé

1 DPT10
Dans un réservoir clos . Installez le DPT10 en dessous du raccord de mesure inférieur
avec colonne humide pour que les conduites de pression active soient toujours rem-
avec prise de pression plies de liquide

Raccordez toujours le c6té négatif au dessus du niveau maximal
Le pot de condensation assure une pression constante coté
négatif.

Pour les mesures dans des produits contenant des particules
solides comme les fluides encrassés par exemple, le montage de
pots de purge et de vannes de purge est judicieux pour pouvoir
recueillir les dép6ots et les évacuer
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Dans un réservoir fermé
avec colonne humide et
séparateur simple

28

max.

min. @
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Fig. 24: Disposition des éléments pour mesure de niveau dans un réservoir
fermé avec colonne humide

O ONWN =

Pot de condensation
Vannes d'arrét
DPT10

Séparateur

Vannes de purge
Manifold 3 voies

Installez le DPT10 directement sur le réservoir

Raccordez toujours le coté négatif au dessus du niveau maximal

Le pot de condensation assure une pression constante coté
négatif.

Pour les mesures dans des produits contenant des particules
solides comme les fluides encrassés par exemple, le montage de
pots de purge et de vannes de purge est judicieux pour pouvoir
recueillir les dépbéts et les évacuer
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Mesure de densité

max.

min.

Fig. 25: Disposition des éléments pour mesure de niveau dans un réservoir
fermé avec colonne humide

Pot de condensation
Vanne d'arrét
Séparateur

Vanne de purge
DPT10

[S I NV VIR

4.6 Disposition de mesure densité et interface

Dans un réservoir avec un niveau modifiable et une densité homo-
géne, une mesure de densité peut étre réalisée avec un capteur de
pression différentielle. Le raccordement au réservoir est effectué par
le séparateur en deux points de mesure. Afin d'atteindre une préci-
sion de mesure élevée, ceux-ci doivent étre aussi loin que possible
I'un de l'autre. La mesure de densité n'est garantie que lorsque le ni-
veau est au-dessus du point de mesure supérieur. Si le niveau baisse
au-dessous du point de mesure supérieur, la mesure de densité est
interrompue.

Cette mesure de densité fonctionne aussi bien dans des réservoirs
ouverts que fermés. Veillez a ce que les petites modifications de den-
sité ne causent que de petites modifications sur la pression différen-
tielle mesurée. La plage de mesure sélectionnée doit étre adaptée.

La mesure de densité est effectuée dans le mode de fonctionnement
mesure de niveau.

Installez le DPT10 en dessous du séparateur inférieur
La température ambiante pour les deux capillaires doit étre la
méme

Exemple pour une mesure de densité :

Distance entre les deux points de mesure : 0,3 m

Densité min. : 1000 kg/m?

Densité max. : 1200 kg/m?

Pression différentielle mesurée :Ap=pegeh

Le réglage min. est effectué pour la pression différentielle qui est
mesurée a une densité de 1,0 :

Ap=pegeh
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Mesure d'interface

30

=1000 kg/m®* 9,81 m/s2+ 0,3 m
=2943 Pa = 29,43 mbar

Le réglage max. est effectué pour la pression différentielle qui est
mesurée a une densité de 1,2 :

Ap=pegeh
=1200 kg/m® 9,81 m/s?+ 0,3 m
= 3531 Pa = 35,31 mbar

0,3m

Fig. 26: Disposition de mesure pour la mesure de densité

Dans un réservoir avec niveau modifiable, une mesure d'interface
peut étre réalisée avec un capteur de pression différentielle. Le rac-
cordement au réservoir est effectué par le séparateur en deux points
de mesure. Une mesure d'interface n'est possible que lorsque les
densités des deux produits restent constantes et que la couche d'in-
terface est toujours située entre les deux points de mesure. Le niveau
total doit étre au-dessus du point de mesure supérieur.

La mesure de densité fonctionne aussi bien dans des réservoirs
ouverts que fermés.

Exemple pour une mesure d'interface :
Distance entre les deux points de mesure : 0,3 m
Densité min. : 800 kg/m®

Densité max. : 1000 kg/m®

Le réglage min. est effectué pour la pression différentielle qui survient
aune densité de 0,8 :

Ap=pegeh
=800kg/m®9,81 m/s*0,3m
= 2354 Pa = 23,54 mbar

Le réglage max. est effectué pour la pression différentielle qui sur-
vient a une densité de 1,0 :

Ap=pegeh
=1000 kg/m® 9,81 m/s+0,3m
=2943 Pa = 29,43 mbar
Installez le DPT10 en dessous du séparateur inférieur

La température ambiante pour les deux capillaires doit étre la
méme
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0,3m

Fig. 27: Disposition de mesure pour la mesure d'interface

4.7 Mise en ceuvre pour mesure de pression
différentielle

Dans des gaz et des — Installez le DPT10 au dessus du point de mesure pour que la
vapeurs condensation puisse s'écouler dans la conduite de process.

X
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Fig. 28: Disposition des éléments pour mesure de pression différentielle entre
deux tuyauteries dans des gaz et des vapeurs

1 DPT10

2 Manifold 3 voies

3 Vannes d'arrét

4 Tuyauteries

Dans les installations a — Monter le DPT10 au-dessous de la voie de mesure pour per-
vapeur et a condensat mettre I'accumulation de condensat dans les prises de pression.

La purge d'air est réalisée a l'aide des vis de purge de I'appareil, le
manifold a 5 voies permet la purge des lignes.
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dans les liquides

32

v v 5

L1 L1

Fig. 29: Disposition des éléments pour mesure de pression différentielle entre
une conduite de vapeur et une conduite de condensat

Conduite de vapeur
Conduite de condensat
Vannes d'arrét

Pots de condensation
Manifold 5 voies
DPT10
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Installez le DPT10 en dessous du point de mesure pour que les
prises de pression soient toujours remplies de liquide et que les
bulles de gaz puissent remonter vers la conduite de process

Pour les mesures dans des produits contenant des particules
solides comme les fluides encrassés par exemple, le montage de
pots de purge et de vannes de purge est judicieux pour pouvoir
recueillir les dép0éts et les évacuer
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Fig. 30: Disposition des éléments pour mesure de débit dans des liquides

p.ex. filtre
Vannes d'arrét
DPT10
Séparateur
Vannes de purge
Manifold 3 voies
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Pour l'utilisation des sys- . Installez le séparateur avec capillaires par le haut ou latéralement
téemes séparateurs dans sur la conduite

tous les produits Pour les applications sous vide : installez le DPT10 en dessous

du point de mesure

La température ambiante pour les deux capillaires doit étre la
méme

Fig. 31: Disposition des éléments pour mesure de pression différentielle dans
des gaz, des vapeurs et des liquides

1 Séparateurs avec raccord union
2 Capillaire

3 p.ex.filtre

4 DPT10

4.8 Montage boitier externe

1. Marquer les trous de pergage selon le schéma de pergage sui-
vant

2. Fixer la plague de montage mural en fonction du matériau de la
paroi avec quatre vis
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90 mm (3.54") |
] 8 mm
70 mm (2.76") ‘ (0.32")
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Fig. 32: Schéma des pergages - plaque de montage mural

Montez la plaque de montage mural de telle fagon que le presse-
étoupe du socle soit orienté vers le bas. Le socle du boitier peut étre
installé sur la plaque murale décalé de 180°.

4.9 Controle de l'installation
Aprés le montage de I'appareil, procédez aux contrles suivants :

e Toutes les vis ont-elles bien été serrées ?
e Vis de fermeture et vis de purge fermées
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5 Raccordement a I'alimentation en tension

Respecter les consignes
de sécurité

Respecter les @
consignes de

sécurité pour les
applications Ex

Sélection de I'alimenta-
tion de tension

Sélection du cable de
raccordement

Blindage électrique du
cable et mise a la terre

€&

5 Raccordement a I'alimentation en tension

5.1 Préparation du raccordement
Respectez toujours les consignes de sécurité suivantes :

o Raccorder l'appareil uniguement hors tension

e Sil'apparition de surtensions ne peut étre exclue, installez des
appareils de protection contre les surtensions selon la spécifica-
tion Profibus.

En atmosphéres explosibles, il faudra respecter les réglementations
respectives ainsi que les certificats de conformité et d'examen de
type des capteurs et appareils d'alimentation.

L'alimentation de tension est réalisée par un coupleur de segment
Profibus DP/PA. La plage d'alimentation en tension peut varier selon
la version de l'appareil. La plage exacte de I'alimentation de tension
vous sera précisée au chapitre "Caractéristiques techniques".

Le capteur DPT10 est a raccorder par du cable blindé selon la
spécification Profibus. L'alimentation et la transmission du signal bus
numeérique s'effectuent par le méme céble bifilaire.

Utilisez du cable de section ronde. Un diametre extérieur du cable
compris entre 5 et 9 mm (0.2 ... 0.35 in) assure I'étanchéité du
presse-étoupe. Si vous utilisez du cable d'un autre diametre ou de
section différente, changez le joint ou utilisez un presse-étoupe
adéquat.

Veillez a ce que votre installation se fasse selon la spécification
Profibus. Prenez soin en particulier a la terminaison du bus par des
résistances terminales adéquates.

Dans les installations avec liaison équipotentielle, il faudra relier le
blindage du céble directement a la terre dans le bloc d'alimentation,
la boite de raccordement et le capteur. Pour ce faire, le blindage du
capteur doit étre raccordé directement a la borne de mise a la terre
interne. La borne de terre externe se trouvant sur le boitier doit étre
reliée a basse impédance au conducteur d'équipotentialité.

Pour les installations sans liaison équipotentielle, reliez le blindage
du cable directement a la terre dans le bloc d'alimentation et dans
le capteur. Dans la boite de raccordement ou dans le répartiteur T,
le blindage du cable de branchement court vers le capteur ne doit
étre relié ni a la terre, ni a un autre blindage de céble. Les blindages
de cable vers le bloc d'alimentation et vers le prochain répartiteur T
doivent étre reliés entre eux et leur mise a la terre réalisée par l'inter-
médiaire d'un condensateur céramique (par exemple 1 nF, 1500 V).
Vous supprimez ainsi les courants compensateurs de potentiel a
basse fréquence tout en conservant la protection contre les signaux
perturbants de haute fréquence.

Pour les applications Ex, la capacité totale du cable et de tous les
condensateurs ne doit pas dépasser 10 nF.
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5 Raccordement a I'alimentation en tension

Respectez les réglements d'installation en vigueur pour les applica-
tions Ex. En particulier, il est important de veiller a ce qu'aucun cou-
rant compensateur de potentiel ne circule par le blindage du cable. Si
la mise & la terre est réalisée des deux c6tés, vous pouvez I'éviter en
utilisant un condensateur approprié comme indiqué précédemment
ou en réalisant une liaison équipotentielle séparée.

Sélectionner cable
de raccordement
pour applications Ex

Boitier a une/deux
chambre(s)

36

5.2 Etapes de raccordement
Procédez comme suit :

1.
2.

10.

11.

12.

Dévisser le couvercle du boitier

Si un module de réglage et d'affichage est installé, enlevez-le en
le tournant vers la gauche.

Desserrer I'écrou flottant du presse-étoupe et sortir |'obturateur

Enlevez la gaine du cable de raccordement sur 10 cm env. et
dénudez I'extrémité des conducteurs sur 1 cm env.

Introduire le cable dans le capteur en le passant par le presse-
étoupe.

Soulever les leviers d'ouverture des bornes avec un tournevis
(voir figure suivante).

Enficher les extrémités des conducteurs dans les bornes ou-
vertes suivant le schéma de raccordement

Rabattre les leviers d'ouverture des bornes, le ressort des bornes
est bien audible au rabattement du levier.

Vérifier la bonne fixation des conducteurs dans les bornes en
tirant Iégérement dessus

Raccorder le blindage a la borne de terre interne et relier la borne
de terre externe a la liaison équipotentielle

Bien serrer I'écrou flottant du presse-étoupe. L'anneau d'étan-
chéité doit entourer completement le cable

Revisser le couvercle du boitier

Le raccordement électrique est terminé.
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5 Raccordement a I'alimentation en tension

Fig. 33: Etapes de raccordement 6 et 7

5.3 Boitier a chambre unique

Les schémas suivants sont valables aussi bien pour la version non-Ex
que pour la version Ex-ia.

Compartiment électro-
nique et de raccordement

Bornes auto-serrantes pour l'alimentation de tension

Bornes auto-serrantes pour module de réglage et d'affichage
Connecteur pour interface service

Borne de terre pour le raccordement du blindage du cable

AW =
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5 Raccordement a I'alimentation en tension

Schéma de raccordement

Compartiment de I'élec-
tronique
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Fig. 34: Schéma de raccordement - boitier a chambre unique
Tension d'alimentation, signal de sortie

5.4 Boitier a deux chambres
Les schémas suivants sont valables aussi bien pour la version non-Ex
que pour la version Ex-ia.

I
-_“L7
gp=s=4c

Fig. 35: Compartiment électronique - boitier a deux chambres

1

Ligne de liaison interne au compartiment de raccordement

2 Bornes auto-serrantes pour module de réglage et d'affichage
3 Connecteur pour interface service
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5 Raccordement a I'alimentation en tension

Compartiment de raccor-
dement

i
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Fig. 36: Compartiment de raccordement - boitier a deux chambres

1 Bornes auto-serrantes pour l'alimentation de tension
2 Connecteur pour le service (interface C)
3 Borne de terre pour le raccordement du blindage du cable
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Fig. 37: Schéma de raccordement - boitier a deux chambres

1 Tension d'alimentation, signal de sortie
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5 Raccordement a I'alimentation en tension

5.5 Boitier a deux chambres Ex d ia

Compartiment de I'élec-
tronique

Fig. 38: Compartiment électronique du boitier a deux chambres

1 Connecteur pour le service (interface C)
2 Ligne de liaison interne au compartiment de raccordement
3 Bornes de raccordement pour l'unité de réglage et d'affichage

Compartiment de raccor-
dement

Fig. 39: Compartiment de raccordement - Boitier a deux chambres Ex-d-ia

1 Tension d'alimentation, signal de sortie
2 Borne de terre pour le raccordement du blindage du céble
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5 Raccordement a I'alimentation en tension

Connecteur M12 x 1 pour
unité de réglage et d'affi-
chage externe

Affectation des conduc-
teurs cable de raccorde-
ment

Phase de mise en marche

Fig. 40: Vue sur le connecteur

1 Pint
2 Pin2

3 Pin3

4 Pin4

Broche de contact Couleur ligne de liai- | Borne électronique

son dans le capteur

Pin 1 Brun(e) 5

Pin2 Blanc(he) 6

Pin 3 Bleu(e) 7

Pin 4 Noir(e) 8

5.6 Version IP66/IP68, 1 bar

Fig. 41: Affectation des conducteurs cable de raccordement

1 Brun (+) et bleu (-) vers la tension d'alimentation et/ou vers le systéme
d'exploitation

2 Blindage

5.7 Phase de mise en marche

Apreés le raccordement du DPT10 a la tension d'alimentation ou aprés
un retour de la tension d'alimentation, I'appareil effectuera d'abord un
auto-test durant env. 30 secondes et comprenant :

e Vérification interne de I'électronique

e Affichage du type d'appareil, de la version firmware ainsi que du
TAG du capteur (désignation du capteur)

e L'octet d'état se met pour un court instant sur défaut.

L'appareil affichera ensuite la valeur de mesure actuelle et délivrera le
signal de sortie numérique respectif sur la ligne.”

" Les valeurs correspondent au niveau actuel ainsi qu'aux réglages déja réali-
sés, par exemple au réglage d'usine.
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6 Paramétrage avec le module de réglage et d'affichage

6 Paramétrage avec le module de réglage et
d'affichage

6.1 Description succincte

Fonctionnement/présen- Le module de réglage et d'affichage sert au paramétrage des cap-
tation teurs, a l'affichage et au diagnostic de leurs valeurs de mesure. Il peut
étre utilisé dans les variantes de boitiers et les appareils suivants :

e Tous les capteurs DPT-10 et IPT-1*, aussi bien dans le boitier a
une chambre que dans celui a deux chambres (au choix dans le
compartiment électronique ou de raccordement)

e Unité de réglage et d'affichage externe

Remarque:
Vous trouverez des informations détaillées sur le réglage dans la
notice de mise en service "Module de réglage et d'affichage".

e

6.2 Insertion du module de réglage et d'affichage

Monter/démonter le Vous pouvez insérer/enlever le module de réglage et d'affichage a
rqodyle de réglage et tout moment. Pour cela, il n'est pas nécessaire de couper I'alimenta-
d'affichage tion tension.

Procédez de la maniére suivante pour le montage :
1. Dévisser le couvercle du boitier

2. Poser le module de réglage et d'affichage sur I'électronique dans
la position désirée (choix entre quatre positions décalées de 90°).

3. Mettre le module de réglage et d'affichage sur I'électronique et le
tourner légérement vers la droite jusqu'a ce qu'il vienne s'encli-
queter

4. Visser fermement le couvercle du boitier avec hublot
Le démontage s'effectue de la méme fagon, mais en sens inverse.

Le module de réglage et d'affichage est alimenté par le capteur, un
autre raccordement n'est donc pas nécessaire.
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6 Paramétrage avec le module de réglage et d'affichage

Fig. 42: Insertion du module de réglage et d'affichage

Remarque:

Si le module de réglage et d'affichage doit demeurer définitivement
dans votre appareil pour disposer en permanence d'un affichage des
valeurs de mesure, il vous faudra un couvercle plus haut muni d'un
hublot.

6.3 Systéme de commande

Fig. 43: Eléments de réglage et d'affichage

1 Affichage LC
2 Affichage du numéro de menu
3 Touches de réglage

Fonctions de touche e Touche [OK]:
— Aller vers I'apercu des menus
— Confirmer le menu sélectionné
- Editer les paramétres
— Enregistrer la valeur
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6 Paramétrage avec le module de réglage et d'affichage

Systéme de commande

Fonctions temporelles

Introduction

pae

Réglage de base -
Adresse capteur

44

e Touche [->] pour :
— Changer de menu
— Sélectionner une mention dans la liste
— Sélectionnez une position d'édition

e Touche [+]:
— Modifier la valeur d'un paramétre

e Touche [ESC]:
— Interrompre la saisie
— Retour au menu supérieur

Vous effectuez le réglage de votre appareil par les quatre touches

du module de réglage et d'affichage. L'afficheur LCD vous indique
chacun des menus et sous-menus. Les différentes fonctions vous ont
été décrites précédemment.

En appuyant une fois sur les touches [+] et [->], vous modifiez la
valeur a éditer ou vous déplacez le curseur d'un rang. En appuyant
pendant plus d'1 s, la modification est continue.

En appuyant simultanément sur les touches [OK] et [ESC] pendant
plus de 5 s, vous revenez au menu principal et la langue des menus
est paramétrée sur "Anglais".

Environ 60 minutes apres le dernier appui de touche, I'affichage
revient automatiquement a l'indication des valeurs de mesure. Les
saisies n'ayant pas encore été sauvegardées en appuyant sur [OK]
sont perdues.

6.4 Régler des paramétres

Les parametres de réglage spécifiques a I'appareil sont décrits dans
ce chapitre.

Information:

Si les limites des paramétres de réglage sont dépassées, le message
"Valeur en dehors de la plage" apparait sur l'afficheur. Il est alors
possible d'interrompre I'édition avec [ESC] ou de reprendre la valeur
limite affichée avec [OK].

Les capteurs de niveau et de pression fonctionnent au Profibus PA

en qualité d'esclaves (slaves). Pour permettre une identification des
participants au bus, chaque capteur doit posséder sa propre adresse
claire et nette. A la livraison, chaque capteur possede I'adresse 126
lui permettant d'étre raccordé tout d'abord a un bus existant. Cette
adresse doit étre modifiée par la suite. La modification s'effectue dans
ce menu.

Adresse capteur

126
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6 Paramétrage avec le module de réglage et d'affichage

Réglage de base - Appli-
cation

A

Réglage de base - Unité

Le DPT10 peut étre utilisé pour la mesure de pression différentielle,
de niveau, de débit ainsi que la mesure de densité et d'interface. La
sélection de chaque application est effectuée dans le point du menu
"Application". Selon |'application sélectionnée, le réglage est effectué
en tant que réglage zéro/span ou réglage min./max.

Information:
Les applications mesure de densité et d'interface sont également
réalisés par |'application niveau de mesure.

Procédez comme suit pour sélectionner I'application Mesure de pres-
sion différentielle ou de débit :

1. A I'affichage des valeurs de mesure, appuyer sur [OK] pour obte-
nir 'affichage de I'apercu des menus.

» Réglage de base
Afficheur
Diagnostic
Service
Info

2. Confirmez le menu "Réglage de base" avec [OK].

Application

Niveau »

3. Confirmez le point du menu "Application" avec [OK].

Attention !
Tenir compte de l'avertissement : "La sortie peut se modifier".
4. Avec [->], sélectionner "OK" et confirmer avec [OK].

5. Sélectionnez l'application désirée dans la liste de sélection,
par ex. "Débit", puis confirmez avec [OK].

Dans ce point de menu, vous sélectionnez I'unité de réglage ainsi que
I'unité pour I'affichage de la température.

Pour la sélection de I'unité de réglage (dans I'exemple le changement

de mbar en bar), procédez comme suit :

1. A I'affichage des valeurs de mesure, appuyer sur [OK] pour obte-
nir l'affichage de I'apercu des menus.

» Réglage de base
Afficheur
Diagnostic
Service
Info

2. Confirmer avec [OK] le menu "Réglage de base", le menu "Unite"
apparait sur l'afficheur.

Unité

Unité de réglage
mbar =

Unité de température
°C »
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6 Paramétrage avec le module de réglage et d'affichage

3. Activer avec [OK] la sélection et sélectionner avec [->] I'option
"Unité de réglage".

4. Activez avec [OK] la sélection et sélectionnez avec [->] I'unité
désirée (dans I'exemple bar).

5. Valider avec [OK] et aller avec [->] a la correction de position.

Ainsi, l'unité de réglage vient d'étre modifiée de mbar en bar.

Information:

Si vous sélectionnez le réglage avec une unité de hauteur (par
exemple pour une mesure de niveau), il faudra saisir en plus la
densité.

e

Procédez comme suit pour la saisie de la densité :

1. Alaffichage des valeurs de mesure, appuyer sur [OK] pour obte-
nir I'affichage de I'apergu des menus.

2. Confirmer avec [OK] le menu "Réglage de base", le menu "Unité
de réglage" apparait sur l'afficheur.

3. Activer avec [OK] la sélection et sélectionner avec [->] l'unité
désirée (dans I'exemple m).

4. Confirmer avec [OK], le sous-menu "Unité de densité" s'affiche.

Unité de réglage

Unité de densité
» kg/dm?®
pcf

5. Sélectionner avec [->] I'unité désirée, par ex. kg/dm?, et confirmer
avec [OK], le sous-menu "Densité" s'affiche.

Unité de réglage

Densité
0001000
kg/dm?

6. Saisir la valeur de densité désirée avec [->] et [+], confirmer avec
[OK] et passer avec [->] a la correction de position.

Ainsi, l'unité de réglage vient d'étre modifiée de bar en m.
Pour la sélection de I'unité de température, procédez comme suit :

Activer avec [OK] la sélection et sélectionner avec [->] le menu
"Unité de température".

Activer avec [OK] la sélection et sélectionner avec [->] l'unité
désirée (par exemple °F).

. Valider avec [OK].
Vous venez de changer |'unité de température de °C a °F.

Réglage de base - Cor- La correction de position compense l'influence de la position de mon-

rection de position tage de I'appareil sur la valeur de mesure. Dans ce point de menu
sont affichées la valeur de I'offset et, en dessous, la valeur de mesure
actuelle.

Procédez comme suit :
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6 Paramétrage avec le module de réglage et d'affichage

1. Au point de menu "Correction de position", activer la sélection
avec [OK].

Correction de position

Offset @
0.0000 bar DP

0.0035 bar

2. Sélectionnez avec [->], p.ex. validez la valeur de mesure actuelle
0,0035 bar.

Correction de position 0

Reprendre valeur de mesure
actuelle ?

» Reprendre
Editer

3. Valider avec [OK].

Correction de position

Offset £
-0.0085 bar DP
L 0.0000 bar

4. Allez au réglage mini. (zéro) avec [->].

La valeur de mesure actuelle a été corrigée (valeur = 0) et la valeur de
correction est affichée avec un signe inversé comme valeur d'offset.

Si une valeur connue qui différe de la valeur de mesure actuelle doit
étre reprise comme valeur de correction de position, sélectionnez la
fonction "Editer" et saisissez la valeur désirée.

Réglage de base - Ré- La pression différentielle min. est entrée dans ce point de menu.
glage du zéro dans le cas

? iy Procédez comme suit :
de la pression différen-

tielle 1. Editez, dans le point de menu "zéro", la valeur en bar avec [OK].
Réglage zéro
0.00 % @
0.0000 bar DP

0.0000 bar

2. Réglez avec [+] et [->] la valeur désirée.
3. Validez avec OK et allez avec [->] au réglage span.

Pour un réglage avec pression, il vous suffit de saisir la valeur de
mesure actuelle affichée a la partie inférieure de I'afficheur.

Le réglage zéro est maintenant terminé.

® Information:
l Le réglage zéro décale la valeur du réglage span. L'échelle de me-
sure, c'est a dire la différence entre ces valeurs, restera inchangée.

Réglage de base - Ré- La pression différentielle max. est entrée dans ce point de menu.

glage du span dans le 4 o
cas de la pression diffé- Proc’edez comme suit :
rentielle 1. Editez, dans le point de menu "span", la valeur en bar avec [OK].
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6 Paramétrage avec le module de réglage et d'affichage

Réglage span

100.00 % @

0.5000 bar DP

0.0000 bar
Information:

Si l'appareil n'a pas encore été réglé, la pression affichée pour
100 % correspond a la plage de mesure nominale du capteur (dans
I'exemple ci-dessus 500 mbar).

e

2. Réglez avec [+] et [->] |la valeur désirée.
3. Valider avec [OK] et aller avec [ESC] vers |'apergu des menus.

Pour un réglage avec pression, il vous suffit de saisir la valeur de
mesure actuelle affichée a la partie inférieure de I'afficheur.

Le réglage span est maintenant terminé.

Réglage de base - Ré- Procédez comme suit :
g:fgfvg:umin' danslecas 4 pangiemenu "Réglage min.", éditer la valeur % avec [OK].
Reéglage min.
(_).00 % ]_G
{ ;.0000 bar
0.0000 bar
2. Réglez avec [+] et [->] |la valeur désirée.
3. Confirmez avec [OK] et éditez la valeur en bar désirée.
4. Réglez avec [+] et [->] |la valeur en bar désirée.
5. Validez avec OK et allez avec [->] au réglage maxi.
Pour un réglage avec remplissage, il vous suffit de saisir la valeur de
mesure actuelle affichée a la partie inférieure de I'afficheur.
Le réglage min. est maintenant terminé.
Réglage de base - Ré- Procédez comme suit :
g:jagcievg:umax. danslecas ; pangie menu "Réglage max.", éditer la valeur % avec [OK].

100.00 % rﬁ

0.5000 bar
0.0000 bar

Information:

Si l'appareil n'a pas encore été réglé, la pression affichée pour

100 % correspond a la plage de mesure nominale du capteur (dans
I'exemple ci-dessus 500 mbar).

e

2. Réglez avec [->] et [OK] la valeur désirée.

3. Confirmer avec [OK] et éditer la valeur en mbar désirée.

4. Réglez avec [+] et [->] |la valeur désirée.

5. Valider avec [OK] et aller avec [ESC] vers |'apercu des menus.

Pour un réglage avec remplissage, il vous suffit de saisir la valeur de
mesure actuelle affichée a la partie inférieure de l'afficheur.
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6 Paramétrage avec le module de réglage et d'affichage

Réglage de base - Ré-

glage du min. dans le cas

de la densité

Réglage de base - Ré-

glage du max. dans le cas

de la densité

Le réglage max. est maintenant terminé.

Pour le réglage min. pour la densité, un remplissage du réservoir n'est
pas nécessaire. Vous trouverez les exemples chiffrés dans le chapitre
Montage, Disposition de mesure densité et interface de cette notice.

Procédez comme suit :
1. Dans le menu "Réglage min.", éditer la valeur % avec [OK].

Réglage min.

0.00 % ]_Q

0.0000 bar
0.0000 bar

Réglez avec [+] et [->] la valeur désirée, par ex., 100 %.
Confirmez avec [OK] et éditez la valeur en bar désirée.

Réglez avec [+] et [->] |la valeur en bar désirée, par ex.,
29,4 mbar.

5. Validez avec OK et allez avec [->] au réglage maxi.

Bl )

Pour un réglage avec remplissage, il vous suffit de saisir la valeur de
mesure actuelle affichée a la partie inférieure de I'afficheur.

Le réglage min. est maintenant terminé.

Pour le réglage max. pour la densité, un remplissage du réservoir
n'est pas nécessaire. Vous trouverez les exemples chiffrés dans le
chapitre Montage, Disposition de mesure densité et interface de cette
notice.

Procédez comme suit :
1. Dans le menu "Réglage max.", éditer la valeur % avec [OK].

100.00 % I

0.1000 bar
0.0000 bar

Information:

Si l'appareil n'a pas encore été réglé, la pression affichée pour

100 % correspond a la plage de mesure nominale du capteur (dans
I'exemple ci-dessus 100 mbar).

2. Réglez avec [->] et [OK] la valeur désirée, par ex., 0,0 %

3. Confirmer avec [OK] et éditer la valeur en mbar désirée.

4. Réglez avec [+] et [->] la valeur désirée, par ex., 35,3 mbar.

5. Valider avec [OK] et aller avec [ESC] vers |'apergu des menus.

Pour un réglage avec remplissage, il vous suffit de saisir la valeur de
mesure actuelle affichée a la partie inférieure de I'afficheur.

Le réglage max. est maintenant terminé.
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Réglage de base - Ré- Procédez comme suit :
gluath?iltJ min. dans le cas 1. Editez, dans le point de menu "Réglage mini.", la valeur en bar

avec [OK].

Réglage min.

0.00 % @

0.0000 bar DP
0.0000 bar

2. Réglez avec [+] et [->] |la valeur en bar désirée.
3. Valider avec [+] et aller avec [->] au réglage max.

Pour un réglage avec débit, il vous suffit de saisir la valeur de mesure
actuelle affichée a la partie inférieure de I'afficheur.

Information:

Le DPT10 est également approprié a une mesure de débit bidirec-
tionnelle (débit dans les deux directions). La sélection a lieu dans

le point du menu "Courbe de linéarisation". Pour la mesure de débit
bidirectionnelle, la valeur de réglage min. doit étre égale a la valeur de
réglage max. négative.

o

Exemple : valeur de réglage max. +100 mbar, la valeur de réglage
min. -100 mbar doit donc étre saisie.

Le réglage min. est maintenant terminé.

Réglage de base - Ré- Procédez comme suit :
g{?gztﬂ;’ max. dans le cas Editez, dans le point de menu "Réglage maxi.", |a valeur en bar

avec [OK].

Réglage max.

100.00 % @

0.5000 bar DP
0.0000 bar

Information:

Si l'appareil n'a pas encore été réglé, la pression affichée pour

100 % correspond a la plage de mesure nominale du capteur (dans
I'exemple ci-dessus 500 mbar).

e

2. Régler avec [->] et [OK] la valeur mbar désirée.
3. \Valider avec [OK] et aller avec [ESC] vers |'apergu des menus.

Pour un réglage avec débit, il vous suffit de saisir la valeur de mesure
actuelle affichée a la partie inférieure de I'afficheur.

Le réglage max. est maintenant terminé.
Zone de menus réglage de base

Réglage de base - Atté- Pour atténuer les variations de valeurs de mesure causées par le
nuation process, vous pouvez régler dans ce menu un temps d'intégration
compris entre 0 et 999 s.

Le réglage d'usine est de 0 s ou 1 s suivant le type de capteur.
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Réglage de base - Courbe
de linéarisation dans le
cas du niveau

Réglage de base - Courbe
de linéarisation dans le
cas du débit

Atténuation

0s

Dans le cas de la mesure de niveau, une linéarisation est nécessaire
pour toutes les cuves dont le volume de remplissage n‘augmente pas
de facon linéaire lorsque la hauteur de remplissage croit - p. ex. pour
une cuve cylindrique couchée ou une cuve sphérique - et pour les-
quelles I'affichage ou la sortie du volume de remplissage est souhaité.

Pour ces cuves, des courbes de linéarisation adéquates ont été mé-
morisées. Elles indiquent la relation entre la hauteur de remplissage
en pourcentage et le volume de remplissage. En activant la courbe
adéquate, vous obtiendrez I'affichage correct du volume de remplis-
sage en pourcentage.

Courbe de linéarisation

Linéaire

Saisissez les parameétres désirés avec les touches respectives,
sauvegardez vos saisies puis passez au point de menu suivant avec
les touches [->].

Avertissement !

Pour I'utilisation du DPT10 avec un agrément respectif comme partie
d'une sécurité antidébordement selon WHG (norme allemande), il
faudra tenir compte des points suivants :

Si une courbe de linéarisation est sélectionnée, le signal de mesure
n'est plus obligatoirement linéaire par rapport & la hauteur de remplis-
sage. L'utilisateur doit en tenir compte, en particulier lors du réglage
du point de commutation sur le détecteur de niveau.

Le carré du débit est proportionnel a la différence de pression sur le
diaphragme ou le tube de Pitot :

(Q)=ceAp

Une extraction racine est nécessaire afin de créer une relation linéaire
entre le débit et la grandeur de sortie :

Q, =V(c*Ap)

Le DPT10 dispose d'une fonction extraction de racine. Elle est sélec-
tionnée dans le point du menu "Courbe de linéarisation".

Courbe de linéarisation

Linéaire

Saisissez les parameétres désirés avec les touches respectives,
sauvegardez vos saisies puis passez au point de menu suivant avec
les touches [->].
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® Information:
1 Lors de la sélection Débit bidirectionnel, la valeur min. doit étre saisie
avec un signe négatif.

Réglage de base - Elimi-  Pour certaines applications, les petits débits ne doivent pas étre me-

nation de I'écoulement surés. L'élimination de I'écoulement minimum permet de supprimer

minimum dans le cas du |3 valeur de débit jusqu'a une valeur en % déterminée. La valeur par

debit défaut s'éleve a 5 % de la valeur débit max., correspondant a 0,25 %
de la valeur de pression différentielle. La valeur limite est 50 %. Cette
fonction dépend de la fonction de linéarisation sélectionnée et n'est
disponible que pour une courbe caractéristique "extraction de racine
carrée".

La courbe caractéristique "extraction de racine carrée" / "bidirection-
nel-extraction de racine carrée" est particulierement raide a l'origine,
c'est-a-dire que de petites variations de la pression différentielle
mesurée se traduisent par de grandes variations du signal de sortie.
L'élimination de I'écoulement minimum stabilise la sortie signal.

Réglage de base - TAG Le menu "TAG capteur" vous permet d'éditer un code & douze digits.

capteur Ainsi, vous attribuez au capteur une désignation claire ne prétant a
aucune confusion, comme par exemple le nom de la voie de mesure
ou la désignation de la cuve/du produit. Dans les systémes numé-
riques ainsi que dans la documentation de grands complexes, une
dénomination des points de mesure et des cuves est absolument
indispensable, faute de quoi leur identification exacte ne sera pas
possible.

Vous disposez des caractéres suivants :

e lettresdeAaz
e Chiffresde0a9
e Caracteres spéciaux +, -, /, -

Le réglage d'usine est "Capteur".

TAG capteur

Capteur

Réglage de base - Canal Le channel est le sélecteur d'entrée pour le bloc fonction (FB) du
capteur. C'est dans ce bloc fonction que se feront d'autres calibrages
(Out-Scale). Dans ce menu, vous pouvez sélectionner la valeur du
bloc fonction:

e SV1 (Secondary Value 1):
— Pression ou hauteur
e SV2 (Secondary Value 2):
— Pour cent
e PV (Primary Value):
— Valeur pour cent linéarisée
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Channel

Valeur PV lin.

Affichage - Valeur d'affi-  Au menu "Affichage", vous définissez comment la valeur de mesure
chage doit étre représentée sur l'afficheur.

Vous disposez des valeurs d'affichage suivantes:

Hauteur

Pression (uniquement avec capteurs de pression)
Courant

Calibré(e)

Pour cent

Pour cent lin.

Température

La sélection "Calibrée" vous ouvre les menus "Unité d'affichage" et
"Calibrage". Au menu "Unité d'affichage", vous disposez des sélec-
tions suivantes :

e Hauteur
Masse

Débit
Volume
Aucune unité

Suivant la sélection, vous disposez a nouveau d'unités différentes.
Au menu "Calibrage", vous entrez la valeur désirée avec point déci-
mal pour 0 % et 100 % de la valeur de mesure.

Il existe la relation suivante entre la valeur d'affichage au menu "Affi-
chage" et I'unité de réglage au menu "Réglages de base" :

e Pour la pression, la valeur d'affichage " Pression " ou " Hauteur

" signifie : représentation de la valeur de mesure dans l'unité de
réglage sélectionnée, par ex bar ou m.

(— Valeur d'affichage 0

Calibré(e)

Unité d'affichage 0

Volume
|

Calibrage

0%=00I
100 % = 100.0 |

\C

Affichage - Eclairage Un rétroéclairage intégré peut étre allumé par le biais du menu de
réglage.
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La fonction dépend de la hauteur de la tension de service, consulter
la mise en service du capteur respectif.

Pour le maintien de la fonction de I'appareil, I'éclairage sera provisoi-
rement éteint si la tension d'alimentation est insuffisante.

Avec le réglage d'usine, I'éclairage est allumé.

Diagnostic - Index sui- Ce sont respectivement les valeurs de mesure mini. et maxi. qui se-
veur ront mémorisées dans le capteur. Vous pourrez obtenir leur affichage
au menu "Index suiveur".

e Pression min. et max.?
e Température mini. et maxi.®

Index suiveur

Diagnostic - Etat du Ce menu vous indique I'état du capteur. Si le capteur ne détecte

capteur aucun défaut, l'affichage indiquera "OK". Si un défaut est détecté, I'af-
fichage indiquera une signalisation de défaut clignotante spécifique
au capteur, par ex. "E013". Le défaut sera également affiché en texte
clair, par ex. "Pas de valeur existante".

Information:
La signalisation de défaut ainsi que I'affichage en texte clair se font
également dans l'affichage des valeurs de mesure.

e

Fiabilité de mesure

Etat appareil

Diagnostic - Courbe de Disponibles pour la courbe de tendance :

tendance e "Zoom X" : résolution en minutes, heures ou jours
e "Stop/Start" : interruption d'un enregistrement en cours ou démar-
rage d'un nouvel enregistrement
e "Unzoom":vous permet de rétablir la résolution en minutes

Courbe de tendance

Diagnostic - Compteurs Le DPT10 dispose de deux compteurs totalisateurs internes pour

totalisateurs "total" et lesquels vous pouvez régler Volume ou Masse comme fonction de
sous-total" dans le cas  comptage ainsi que l'unité séparément.
du débit

Procédez comme suit :

1. Sélectionnez par ex. le point de menu "Compteur totalisateur
sous-total".

2 Pression : de -50 a 150 % de la plage de mesure nominale.
3 Température : de -50 a +150 °C.
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Compteur totalisateur B
sous-total
0.0000 10%

gal

Modifier les réglages ?

2. Activez la fonction "Modifier les réglages" avec [OK].

Compteur totalisateur
sous-total

» Organe déprimogéne
Unité

.

3. Avec [OK], validez "Organe déprimogene".

Compteur totalisateur B
sous-total

» Débit volumique
» Débit volumique
Aucune unité

4. Sélectionnez avec [->] la grandeur désirée et validez avec [OK].

5. Sélectionnez I'unité d'étalonnage de I'organe déprimogéne avec
[->], p. ex. m%/s, et validez avec [OK].

Compteur totalisateur
sous-total

0 % = +0000
m¥s=

100 % = +0000
m/s=

6. Editez avec [OK] et réglez les valeurs désirées avec [+] et [->].

7. Validez avec [OK] et retournez a I'affichage du compteur totalisa-
teur sous-total.

8. Sélectionnez |'unité du compteur-totalisateur avec [->], réglez
I'unité souhaitée avec [->], par ex. m¥s et validez avec[OK].

Le réglage du compteur totalisateur sous-total est maintenant terminé
et la fonction de comptage est activée.

La procédure de réglage du compteur totalisateur total est analogue
a celle du compteur totalisateur sous-total.

Service - Valeur PA sup-  Le profibus transmet de fagon cyclique deux valeurs. La datermina-
plémentaire tion de la premiére valeur se fait dans le point de menu " Channel ".
La sélection de la valeur cyclique supplémentaire s'effectue dans le
point de menu " Valeur PA supplémenatire ".
Les valeurs suivantes vous sont disponibles pour les capteurs de
pression:
o SV1 (Secondary Value 1) : valeur pression ou de hauteur avant le
réglage
o SV2 (Secondary Value 2) : valeur pour cent aprés le réglage
e PV (Primary Value): valeur pour cent linéarisée
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Valeur PA supplémentaire

Service - Out-Scale On définit ici I'unité et le calibrage pour PA-Out. Ces réglages sont
valables également po